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DETALHE DA ENTRADA DE ENERGIA OBS.: CONSTRUIR ENTRADA DE ENERGIA NA PAREDE DO ABRIGO

VOLTANDO O MEDIDOR PARA A PARTE EXTERNA AO CERCAMENTO.

CONDUTOR 4X1 O_QBBM

4 BRACADEIRA OU
RAMAL DE LIGACAO 60cm PARAFUSO PASSANTE

CONDUTOR MULTIPLEX MINIMO

CURVA 90°
ol —AGO COLOCAR BUCHA
ELETRODUTO PVC RIGIDO PRETO 25
#32mm /10 (minimo) Proprietarioo PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO
PARTE INTERNA AO CERCAMENTO I PARTE EXTERNA AO CERCAMENTO Enderego.: RUA ELOI TATIM S/ N° - CENTRO - JACUIZINHO - RS
Poste em concreto 7 N\
pré—moldado — h=9,00m i
- Projeto : SISTEMA DE  ABASTECIMENTO DE AGUA ©
L] PINGADEIRA Assuntoo. ENTRADA DE ENERGIA
_ﬂ CAIXA PARA MEDIDOR H Local:
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nen RAMAL CONDUTOR ALIMENTADOR COBRE 4x10mm
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\\M CONDUTOR COBRE ISOLADO 10 mm
CAVIDADE PARA INSPECAO 3

VOLMIR PEDRO CAPITANIO
Prefeito Municipal

240

Extensdo; Data: Escala:

//_._>mqm DE ATERRAMENTO 7487,00m margo 2015 1/1000

COBRE DIAMETRO 15 mm 240 cm




